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1.2 Übergeordneter Entkupplungsschutz 

Funktion Einstellgröße 

Empfehlung 
nach  

VDE-AR-N 4110 
MS-SS 

Empfehlung 
nach  

VDE-AR-N 4110
MS-Netz 

Einstellvorgabe 
Netzbetreiber 

U >> 1,20 Uc 1,20 Uc Spannungssteigerungs-
schutz tU >> 300 ms 300 ms 

U > 1,10 Uc 1,10 Uc Spannungssteigerungs-
schutz tU > 180 s 180 s 

U < 0,8 Uc 0,8 Uc Spannungsrückgangs-
schutz tU < 2,7 s 2,7 s 

f > 51,5 Hz 51,5 Hz Frequenzsteigerungs-
schutz tf > 5 400 ms 5 400 ms 

f < 47,5 Hz 47,5 Hz 
Frequenzrückgangsschutz tf < 400 ms 400 ms 

1.3 Systemschutz 

Funktion Einstellgröße Empfehlung nach 
VDE-AR-N 4110 

Einstellvorgabe 
Netzbetreiber2 

UQ und U < 0,85 Uc Anregespannung

ULL > FG 0,95 Uc 
Freigabespannung zur 

Wiederzuschaltung 
tQ  und U < 500 ms Auslösung LS am NAP
ϕ 3° Anregewinkel3 
Imin Q(U) 0,1 IWandler Mindeststrom4 

Blindleistungsrichtungs-
unterspannungsschutz 

Qmin Q(U) 0,05 SAmax 
Blindleistungsansprech-

schwelle5 

1.4 Mischanlagen 
Messort AuslöseortÜbergeordneter Entkupplungsschutz 

  Übergabestation 
  Erzeugungsanlage 

  Übergabestation 
  Erzeugungsanlage 

Systemschutz    Übergabestation 
  Erzeugungsanlage 

  Übergabestation 
  Erzeugungsanlage 

Sonstige Bemerkungen 

2 Einstellungen auf Basis FNN-Lastenheft „Blindleistungsrichtung-Unterspannungsschutz (Q-U-Schutz)“. 
3 Je nach eingesetztem Schutzgerät. 
4 Je nach eingesetztem Schutzgerät; Einstellempfehlung 0,1 I Wandler, aber maximal 0,15 Ir der installierten

Erzeugungseinheiten. 
5 Je nach eingesetztem Schutzgerät. 

Energieversorgung Selb-Marktredwitz GmbH
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